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Katowice, dniaﬁ stycznia 2011 r.

dotyezy: przetargu nieograniczonego, ktorego przedmiotem jest ushuga kompleksowego utrzymania

czystosci w nastgpujacych lokalizacjach:

1. Wyzszy Urzad Gomiczy - Katowice, ul. Poniatowskiego 31

2. Okrggowy Urzad Gorniczy w Katowicach, Katowice, ul. Obroki 87
3. Budynek mieszkainy - Katowice ul. Poniatowskiego 29

4. Budynek mieszkalny - Katowice ul. Poniatowskiego 29a,

obejmujaca sprzatanie wnetrza obiektow, otoczenia i utrzymania zieleni GAB/22/2010/PN.

W odpowiedzi na pytanie otrzymane od jednego z uczestnikéw postepowania, zgodnie
z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwieri publicznych (Dz. U. z 2010r.,

Nr 113, poz. 759 z pdin.zm.), wyjasniamy:

Pytanie:

Wykonawca prosi o udzielenie odpowiedzi na nastepujace pytania:

L. Prosimy o przesfanie pelnej definicji zawartych w SIWZ zapisow, ktére zawieraja wyrazy
»nadzorowanie oraz ciaglodé”, szezegblnie w przypadkach braku dostaw mediéw przez
dostawcow np. wody, energii elektrycznej. Jakie czynnoéei Zamawiajacy przewiduje

w ramach ,,nadzorowania”?,

2. Czy we wszystkich instalacjach objetych przedmiotem przetargu wystepuja elementy
stanowiace granice odpowiedzialnosci dia Wykonawcy, np.: zawér odcinajacy w instalacji

gazowej, wodnej, itp.?

3. Prosimy o przestanie kompletnych  wykazow wszystkich urzadzen i eclementéw
W poszezegblnych instalacjach i systemach dla kazdej lokalizacji oddzielnie. Wykazy
powinny zawieraé dane techniczne tj. typ, producent, wielkog¢ (moc, wydajnos¢, przeptyw,

ete.} oraz ilodei, w szczegblnosei dla:

instalacji centralnego ogrzewania oraz wymiennikowni,
instalacji i urzadzen gazowych,

urzadzefi wodno-kanalizacyjnych,

urzadzen teletechnicznych,

RS o

i elektrycznych,
f. rozdzielni gléwnej urzadzen elektroenergetycznych,
g instalacji elektrycznych,
h. o$wietlenia elektrycznego. .

instalacji telefonicznych W tym: szafek rozdzielczych, telefonicznych

4. Prosimy o przestanie pelnego wykazu materialow eksploatacyjnych majacych zastosowanie
i uzywanych w instalacjach i urzadzeniach bedacych przedmiotem nadzoru i zapewnienia

cigglosci pracy.
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